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ErwEitErungsmodulE PHC-Emd und PHC-Jrm

Durch den Anschluss der Erweiterungsmodule an das 952 Jalousie-/Rollladenmodul 
(JRM) sind zusätzlich 8 motorgetriebene Rollladen, Jalousien und Markisen ansteuer-
bar. Damit können insgesamt 20 Motoren (M0-M19) angesteuert werden. 

Die zusätzlichen Motoren (s. unten) stehen dann im Gerätemenü des 952 JRM zur 
Verfügung. Die Bedienug des Gerätemenüs ändert sich nicht.

952 JRM

Rollladenmodul
Mo 13:57

compact

PROG ENTER

Status

L N

0 24 Bus In  Bus Out
M 12 x 1A

100-240V~ / 50-60Hz

100-240 V~ 
50-60 Hz

24V 
100mA

Compact
14:14                    17.10.12

Beenden
Prog drücken

Aktivieren
Prog drücken
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01  Schaltuhren
02  Uhrzeit/Datum
03  Sprache
04  Laufzeiten
05  Motor-Typ
06  Gruppen
07  Automatik
08  Sensorik
09  Windsensor
10  Gruppe 2 konfig.
11  Versatzzeit
12  Broadcast
13  Werkseinstellung
14  Version
Auswahl:  
Aktivieren: Enter
Beenden: Prog

952 Jrm Compact
Master-Modul

Ansteuerung von maximal 12 Rollladen, 
Jalousien und Markisen (Motor M0-M11).

PHC-Emd
Eingangsmodul

Ansteuerung der zusätzlichen Ausgänge 
(Motor M12-M19) mit Tastern.

PHC-Jrm (1)
JR-Modul

Erweiterung mit 4 Rollladen, Jalousien 
und Markisen (Motor M12-M15).

PHC-Jrm (2)
JR-Modul

Erweiterung mit weiteren 4 Rollladen, Jalousien 
und Markisen (Motor M16-M19).

statusanzeige Erweiterungsmodule:
1l : Das Eingangsmodul PHC-Emd und Ausgangsmodul PHC-Jrm (1) wurde 
  initialisiert. Abhängig von der Installation können maximal 4 weitere 
  Motoren (M12-M15) verwendet werden.

2l : Das Eingangsmodul PHC-Emd und Ausgangsmodul PHC-Jrm (2) wurde 
  initialisiert. Abhängig von der Installation können maximal 4 weitere 
  Motoren (M16-M19) verwendet werden.

Einsetzbare PHC-module:

PHC-Emd 940/24 EM, 940/24 EM RÜ, 940/24 EM RÜ DIAG
PHC-Jrm 940 JRM, 940 JRM DIAG

ErwEitErungsmodul 940 Fu C odEr 941 Fu C

Eine Anbindung an das PEHA Easyclick System ist möglich. Es kann wahlweise ein 
PHC Funkinterface 940 FU-C oder 941 FU-C angeschlossen werden. Dadurch ist eine 
Ansteuerung aller Ausgänge (Motor M0-M19) mit Funksendern möglich.

Beispiel für einen Easyclick Funksender

taste AuF 

taste AB 

wandsender 

940 Fu C / 941 Fu C
Funkinterface

Ansteuerung der Ausgänge per Funksender 
(Motor M0-M19).

siCHErHEit

Vorsicht! Erhöhte
Strahlung

Vorsicht! Kontamination Vorsicht! Kontamination Vorsicht, Gefahr durch
Abquetschen

Vorsicht, Gefahr durch
Abschneiden

Vorsicht, Gefahr durch
Abstürzen

Vorsicht, Gefahr durch
ätzende Stoffe

Vorsicht, Gefahr durch
elektrischen Strom

Vorsicht, Gefahr durch
elektrischen Strom

Vorsicht, Gefahr durch
elektromagnetische
Strahlung

Vorsicht, Gefahr durch
explosionsgefährliche
Stoffe

Vorsicht, Gefahr durch
feuergefährliche Stoffe

Vorsicht, Gefahr durch
giftige Stoffe

Vorsicht, Gefahr durch
heiße Oberfläche

Vorsicht, Gefahr durch
Laserstrahlung

Vorsicht, Gefahr durch
Radioaktivität

Vorsicht, Gefahr durch
Rutschen

Vorsicht, Gefahr durch
Stolpern

Vorsicht, Gefahr durch
Verwickeln

Vorsicht, Warnung vor
einer Gefahrstelle

Vorsichtig verschieben!
- veraltet -

Während der
Schweißarbeiten,
Arbeitsstelle beobachten

Wandbrände nicht von
oben löschen

Wandbrände von unten
nach oben löschen

Wandhydrant Wandhydrant (2.
Vorschlag)

Wandhydrant, mit Angabe
des Anschlusses

Wareneingang -
Freigegeben

Wareneingang - Gesperrt Wärmeabzugseinrichtung

VorsiCHt! gefahr eines stromschlages! 
im inneren des gehäuses befinden sich spannungsführende teile. Eine 
Berührung kann eine Körperverletzung zur Folge haben! Alle Arbeiten 
am Versorgungsnetz und gerät dürfen nur von autorisierten Elektro-
fachkräften durchgeführt werden.

•	Gerät	spannungsfrei	schalten.
•	Gerät	gegen	Wiedereinschalten	sichern.
•	Gerät	auf	Spannungsfreiheit	überprüfen.
•	Vor	dem	Einschalten	Gehäuse	fest	verschließen.

Die	Geräte	sind	nur	für	die	bestimmungsgemäße	Verwendung	vorgesehen.	Ein	eigen-
mächtiger Umbau oder eine Veränderung ist verboten! Sie dürfen nicht in Verbindung 
mit anderen Geräten verwendet werden, durch deren Betrieb Gefahren für Menschen, 
Tiere oder Sachwerte entstehen können.

Folgende Punkte sind zu berücksichtigen:
•	Die	Bedienungsanleitungen	der	Module.
•	Die	geltenden	Gesetze,	Normen	und	Vorschriften.
•	Der	Stand	der	Technik	zum	Zeitpunkt	der	Installation.
•	 Eine	Bedienungsanleitung	kann	nur	allgemeine	Bestimmungen	anführen.
	 Diese	sind	im	Zusammenhang	mit	einer	spezifischen	Anlage	zu	sehen.

Folgende Anlagen dürfen nicht geschaltet werden:
•	Sicherheitsschaltungen	wie	NOT	AUS
•	Notstromversorgungen
•	 Feueralarmanlagen
•	Notbeleuchtungsanlagen

instAllAtion

instAllAtionsHinwEisE

Die Installation und Inbetriebnahme darf nur von autorisierten Elektrofachkräf-
ten	durchgeführt	werden.	Es	sind	die	geltenden	Gesetze	und	Normen	des	Landes	
einzuhalten, in dem das Gerät betrieben wird.

Die	Module	sind	für	die	Montage	auf	eine	35mm	Hutschiene	nach	EN	50022	im	
Verteilungs-Ein/Aufbaugehäuse mit geschraubter Abdeckung konzipiert. Die Ge-
räte können direkt nebeneinander eingebaut werden.

•	Vor	Inbetriebnahme	die	Bedienungsanleitungen	sorgfältig	durchlesen!
•	Vor	Anschluss	oder	Trennung	der	Busleitung	ist	die	Spannungs-
 versorgung auszuschalten.
•	 Es	sind	separate	Anschlussleitungen	für	Steuer-/	und	Laststromkreise	
 zu verwenden! Die Verlegung darf nicht in einer gemeinsamen An-
 schlussleitung erfolgen.
•	Aus	EMV-Gründen	dürfen	Anschlussleitungen	nicht	hinter	dem	
 952 JRM Compact verlaufen!
•	Die	Geräte	können	direkt	nebeneinander	eingebaut	werden.

Zur	Installation	siehe	Beiblatt	„ANScHLUSSBEISpIEL“.

ACHtung !!

•	Das	Eingangsmodul	und	die	JR-Module	bilden	eine	funktionale	Einheit	und	
 können daher immer nur gemeinsam in einer Anlage verwendet werden !
•	Wird	in	einer	Anlage	nur	ein JR-Modul eingesetzt, so ist es als PHC-Jrm (1) zu 
 verwenden und der Kodierschalter auf Adresse 0 einzustellen (s. KODIERUNG).
 Wird die Adresse 1 eingestellt, so hat das Modul PHC-JRM (1) keine Funktion !
•	 Ein	Funkinterface	kann	separat	oder	gemeinsam	mit	dem	Eingangsmodul	und	
 den JR-Modulen verwendet werden.

KodiErung

Die Kodierung der Erweiterungsmodule muss auf folgende Adressen eingestellt wer-
den, damit sie mit dem 952 JRM Compact verwendet werden können:

modul Kodierung Kodierschalter

PHC-Emd Adresse 0
1

DIPON

2 3 4 5

1

DIPON

2 3 4 5

PHC-Jrm (1) Adresse 0
1

DIPON

2 3 4 5

1

DIPON

2 3 4 5

PHC-Jrm (2) Adresse 1

1

DIPON

2 3 4 5

1

DIPON

2 3 4 5

940 Fu C Adresse 0
1

DIPON

2 3 4 5

1

DIPON

2 3 4 5

941 Fu C Adresse 1

1

DIPON

2 3 4 5

1

DIPON

2 3 4 5

Elektro GmbH & Co. KG

952 JRM
Erweiterungsmodule

Installations- & Bedienungsanleitung

D

Art. 338100 & 338200
Erweiterungsmodule für das REG-Control
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dAtEnVErBindung

Die Datenverbindung und Spannungsversorgung der Erweiterungsmodule erfolgt 
über	die	„	Bus	Out“	Buchse	des	952	JRM	compact	Moduls.	Die	Verbindung	wird	mit	
der Busleitung über die Modularbuchsen der Module hergestellt.

Busleitung

 Bus In  Bus Out   

Compact 952 Jrm Erweiterungsmodul

Zu weiteren 
Erweiterungsmodulen

Die Modularbuchsen der Erweiterungsmodule sind parallel geschaltet und als Ein- 
oder Ausgang frei wählbar. Dadurch ist die Position der Module in der nachfol-
genden Datenleitung beliebig.

O0 O1 O4L0 O8 O11 O12 O15 L2 O19 O22 L3O3 O5 L0 O6 O7 O9 O10 L1 L1 O13 O14 O16 O17 L2 O18 O20 O21 O23 L3O2

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11

0VI6 I7 I8I5I4I2I1 I3I0 0VI15 I16 I17I14I13I11I10 I12I9 0VI24 I25 I26I23I22I20I19 I21I18 0VI33 I34 I35I32I31I29I28 I30I27

36 x Input 24V

µ µ µ µ µ µ

µ µ µ µ

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ 9 mm

952 JRM

Compact
14:14                17.10.2012

compact

PROG ENTER

Status

L N

0 24 Bus In  Bus Out
M 12 x 1A

100-240V~ / 50-60Hz

100-240 V~ 
50-60 Hz

24V 
100mA

952 Jrm Compact

Send/ClearProgram

941 FU C

Funk-Interface

Empfangen

868,3 MHz
120 Funkeingänge
120 Funkausgänge
für EasyClick Sender/Empfänger

Senden

Receive

120 Radio Inputs/Outputs (868,3 MHz)

PHC System
Interface 941 FU C

Transmit

940 Fu C / 941 Fu C

940_24EM - GEHB - 01

Eingangsmodul 24V DC
Gehäusebeschriftung

1

1

8 x Input / LED

0 0V 1 2 0V 3 4 0V 5 6 0V 7I I I I I I I I

8 x Input

8 0V 9 10 0V 11 12 140V 0V13 15I I I I I I I I

Art. Nr.: 940/24 EM

16 Eingänge
Schaltschwelle < 1V/30mA

(8 Eingänge mit Status - LED)

Eingangsmodul 24V CEBEC
29
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Infratec
Datentechnik GmbH

Da tum

Norm

Ände r ung Name Dateiname:

Blatt

Bl.

Urspr.: Format DIN A4HDatumZust.

Ge p r.

Bearb.

Name

940/24 EM

16 Inputs 30mA/1V DC for Pushbuttons

PHC System

940JRM - GEHB - 01

Jalousien-/Rolladenmodul
Gehäusebeschriftung

1

1

N

M

NL L

N NL

M M

M

L

0O0 O1 O2 O30I I

1 1O4 O5 O6 O7I I

M 0 M 1

M 3M 2

Art. Nr.: 940 JRM

8 Relaisausgänge für 4 Jalousien/Rollladen
4A/250V~

I max. 2x4x4AN

I max. 2x4x1AN

Jalousie-/Rollladenmodul

M

CEBEC

*

29

F
ü

r
d

ie
se

Z
e

ic
h

n
u

n
g

b
e

a
n

sp
ru

ch
e

n
w

ir
a

lle
U

rh
e

b
e

r-
re

ch
te

,
a

u
ch

fü
r

d
e

n
F

a
ll

d
e

r
P

a
te

n
ta

n
m

e
ld

u
n

g
o

d
e

r
G

e
-

b
ra

u
ch

sm
u

st
e

re
in

tr
a

g
u

n
g

.
V

e
rv

ie
lf
ä

lt
ig

u
n

g
o

d
e

r
W

e
it
e

r-
g

a
b

e
a

n
D

ri
tt

e
n

u
rn

a
ch

u
n

se
re

rv
o

rh
e

ri
g

e
n

Z
u

st
im

m
u

n
g

.

Infratec
Datentechnik GmbH

Da tum

Norm

Ände rung Name Dateiname:

Blatt

Bl.

Urspr.: Format DIN A4HDatumZust.

Gep r.

Bearb.

Name

PHC System

4A/250V~ (IN          max 8x1A)M M

940 JRM

940JRM - GEHB - 01

Jalousien-/Rolladenmodul
Gehäusebeschriftung

1

1

N

M

NL L

N NL

M M

M

L

0O0 O1 O2 O30I I

1 1O4 O5 O6 O7I I

M 0 M 1

M 3M 2

Art. Nr.: 940 JRM

8 Relaisausgänge für 4 Jalousien/Rollladen
4A/250V~

I max. 2x4x4AN

I max. 2x4x1AN

Jalousie-/Rollladenmodul

M

CEBEC

*
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Infratec
Datentechnik GmbH

Da tum

Norm

Ände rung Name Dateiname:

Blatt

Bl.

Urspr.: Format DIN A4HDatumZust.

Gep r.

Bearb.

Name

PHC System

4A/250V~ (IN          max 8x1A)M M

940 JRM

PHC-Emd PHC-Jrm (1) PHC-Jrm (2)

1

DIPON

2 3 4 5

1

DIPON

2 3 4 5

1

DIPON

2 3 4 5

1

DIPON

2 3 4 5

BroAdCAst

In einer Anlage mit mehreren 952 JRM Compact Modulen ist es möglich eine ge-
meinsame Sensorik einzusetzen (Broadcast). Die Module müssen über den Compact 
Bus miteinander verbunden sein. Das Modul mit den angeschlossenen Sensoren ist 
das	erste	Modul	im	Bus	und	als	Master	zu	konfigurieren.	Alle	nachfolgenden	Module	
werden	als	Slave	konfiguriert.

Weitere Informationen zur Verwendung einer gemeinsamen Sensorik (Broadcast) ist 
in	der	Bedienungsanleitung	des	952	JRM	compacts	zu	finden.

 Bus In  Bus Out   Bus In  Bus Out  Bus In  Bus Out

master 952 Jrm slave 952 Jrm

Busleitung

Erweiterungsmodule

Busleitung

HinwEis: Im Master/Slave-Modus (Broadcast) können die Erweiterungsmodule nur 
mit dem Master 952 JRM betrieben werden! Der Anschluss der Erweiterungsmodule 
und der Slave 952 JRM im Datenbus muss immer nach dem Master erfolgen.

AllgEmEinE inFormAtionEn

Entsorgung dEs gErätEs
Werfen	Sie	Altgeräte	nicht	in	den	Hausmüll!	Zur	Entsorgung	des	Gerätes	
sind	die	Gesetze	und	Normen	des	Landes	einzuhalten,	in	dem	das	Gerät	
betrieben wird! Das Gerät enthält elektrische Bauteile, die als Elektronik-
schrott entsorgt werden müssen. Das Gehäuse besteht aus recycelbarem 
Kunststoff.

KontAKt
Telefon: .............................. +49 (0)2351 185-0
Telefax: ............................... +49 (0)2351 27666
Internet: ............................. www.peha.de
E-Mail: ................................ peha@peha.de

gArAntiEBEstimmungEn
Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerätes und der Garantiebedin-
gungen. Sie ist dem Benutzer zu überreichen. Die technische Bauart der Geräte kann 
sich ohne vorherige Ankündigung ändern. PEHA Produkte sind mit modernsten 
Technologien nach geltenden nationalen und internationalen Vorschriften herge-
stellt und qualitätsgeprüft. Sollte sich dennoch ein Mangel zeigen, übernimmt PEHA, 
unbeschadet der Ansprüche des Endverbrauchers aus dem Kaufvertrag gegenüber 
seinem Händler, die Mängelbeseitigung wie folgt: 

Im	Falle	eines	berechtigten	und	ordnungsgemäß	geltend	gemachten	Anspruchs	wird	
PEHA nach eigener Wahl den Mangel des Gerätes beseitigen oder ein mangelfreies 
Gerät liefern. Weitergehende Ansprüche und Ersatz von Folgeschäden sind ausge-
schlossen. Ein berechtigter Mangel liegt dann vor, wenn das Gerät bei Übergabe 
an den Endverbraucher durch einen Konstruktions-, Fertigungs- oder Materialfehler 
unbrauchbar oder in seiner Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt ist. Die Gewähr-
leistung	entfällt	bei	natürlichem	Verschleiß,	unsachgemäßer	Verwendung,	Falschan-
schluss,	 Eingriff	 ins	Gerät	 oder	 äußerer	 Einwirkung.	Die	 Anspruchsfrist	 beträgt	 24	
Monate ab Kauf des Gerätes durch den Endverbraucher bei einem Händler und en-
det spätestens 36 Monate nach Herstellung des Gerätes. Für die Abwicklung von 
Gewährleistungsansprüchen gilt Deutsches Recht.

PEHA Elektro GmbH & Co. KG
Postfach 1727 • D-58467 Lüdenscheid • Internet: www.peha.de

KAISER NIENHAUS GmbH

Münsterstraße 30b
46397 Bocholt

Tel.:  02871/246506
Fax:  02871/2465070
Email: info@kaiser-nienhaus.de www.kaiser-nienhaus.de
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Für diese Zeichnung beanspruchen wir alle Urheber-
rechte, auch für den Fall der Patentanmeldung oder Ge-
brauchsmustereintragung. Vervielfältigung oder Weiter-
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